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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 sporzgdzeniu inwentaryzacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: mgr. Inz. Stanistaw Jaszczak, UPR. BUD. NR BP-RN-
V/78/TO/81 W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANEJ
UPR. BUD. NR UAN-IV/8346/185/TO/88 W  SPECJALNOSCI
INSTALCYJNO -INZYNIERYJNEJ

Oswiadczam, Ze inwentaryzacja dotyczgca budynku:

Temat: Inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 4.

Adres: ul. M. Sktodowskiej —Curie 31, 11-200 ltawa

Wiasciciel:  Gmina Miejska ltawa ,ul. Niepodlegtosci 13,
14-200 ltawa

Zostat opracowany zgodnie z o obwigzujgcym prawem oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Data ztozenia oswiadczenia: czytelny podpis:
Luty 2016

Podstawa prawna art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane



CZESC OPISOWA
DO INWENTARYZACJI BUDYNKU

Temat: Inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej
nr 4.
Adres: ul. M. Sktodowskiej —Curie 31, 11-200 ltawa

Wiasciciel:  Gmina Miejska ltawa ,ul. Niepodlegtosci 13,
14-200 ltawa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Sporzadzenie inwentaryzacji budowlane budynku szkolnego

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr 4- zlokalizowana
jest w miejscowosci ltawa, jest dziatkg zabudowang istniejgcym budynkiem uzytecznosci
publinej. Budynek potozony jest na dziatce oznaczonej numerem 149. Wjazd na teren
posesji jest od 1 Maja. Posesja jest ogrodzona. Dziatka nie podlega ochronie uzytkow
rolnych. Na posesji sg wyznaczone miejsca na postdj samochodow.

Na terenie dziatki zlokalizowane sag przytacza infrastruktury technicznej —
wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej oraz ciepta sieciowego.

3. OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU - opis budynku.
Budynek szkoty:

Na dzialce znajduje sie budynek ktérego rok budowy szacowany jest na okoto
1974, rozbudowa 1984 i 1988. Budynek jest obiektem wolnostojgcym,
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni zabudowy 1398,3 m?
zbudowanym na planie potagczonych prostokgtow. Budynek posiada dwie wydzielone

klatki schodowe.



Konstrukcja:
Przedmiotowy budynek wykonano w technologii wielkoblokowej oraz z cegty

ceramicznej petnej. Uktad konstrukcyjny budynku podtuzno — poprzeczny.

Fundamenty: z zelbetu stan dobry

Sciany: konstrukcja wielka ptyta, cegta ceramiczne petna— stan dobry

Strop: z ptyt kanatowych stan dobry

Dach:

- konstrukcja: wielka ptyta stan dobry

Okna: plastikowe — stan dobry, kilka sztuk drewnianych(szatnia)

Drzwi zew: PCV — stan dobry, 3 szt drewaniane, stan dobry, 2 szt met. —stan dobry(ele
boczne).

7

Sciany wew konstr.- cegta ceramiczna petna — stan dobry

Sciany dziatowe wewnetrzne: Sciany dziatowe grub. 12 cm w piwnicy murowane z ce

gty wapienno-piaskowej, na parterze i | pietrze z pustakéw PD1 oraz PD2 murowane na
zaprawie cementowo — wapiennej— stan dobry

Tynki: tynk cementowy- stan zadowalajacy

Schody miedzykondygnacyjne — zelbetowe wylewane na mokro.

Obrébki blacharskie istniejgce: rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — stan

dobry
Pokrycie dachu — papa asfaltowa na lepiku.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng i wodociggowg. Budynek
wyposazony jest w wezet cieplny zlokalizowany w piwnicy. Instalacja CO, | CWU w
stanie zadowalajgcym. Brak izolacji w wielu miejscach na rurociggach — instalacja

wymaga modernizacji. Instalacja kanalizacyjna w stanie dobrym.

Po dokonaniu wizji lokalnej budynku stwierdzono ze jego obecny stan techniczny

pozwala na dalsze uzytkowanie.



4. WARUNKI GRUNTOWE :
Warunki posadowienia obiektu — proste, stabilne. Posadowienie bezposrednio na

gruncie. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu fundamentéw.

5. WYMIARY OGOLNE:

Budynek szkoty:

Kubatura zew.: 11720m?
Powierzchnia zabudowy: 1398,3m?
Pow. uzytkowa: 3311,66 m?
Szeroko$¢ bud.: 48,34 m

Dtugos¢ bud.: 57,46 m
Wysokos$¢ pomieszczenn: od 2,5 mdo 3,2 m

6. WYKAZ POMIESZCZEN, POWIERZCHNI | KUBATURY WEWNETRZNEJ

Piwnica:

Wykaz pomieszczen:

0/1 Klatka schodowa 11,45 m2-28m?®
0/2 Sklep 35,43 m2-88 m®

0/3 Szatnia 12,54 m2-31 m®

0/4 Szatnia 49,02 m2-122 m*

0/5 Szatnia 37,34 m2-93 m®

0/6 Szatnia 11,97 m2-30 m®

0/7 Sala lekcyjna 51,25 m2-128 m*
0/8 Klatka schodowa 13,00 m2-32,5 m®
0/9 Sala lekcyjna 48,42 m2-121 m®
0/10 Zaplecze 14,00 m2-35 m®

0/11 Szatnia 5,55 m2-14 m®

0/12 Pomieszczenie 3,89 m2-10 m®
0/13 Pomieszczenie 7,89 m2-19 m®



0/14 Pomieszczenie 8,08 m2-20 m®
0/15 Pomieszczenie 15,86 m2-40 m®
0/16 Pomieszczenie 15,31 m2-38 m®
0/17 Komunikacja 137,54 m2-345 m®
0/18 Pomieszczenie konserwatora 17,76 m2-60 m>
0/19 Komunikacja 23,84 m2-80 m®

0/20 Komunikacja 3,28 m2-11 m?®

0/21 Wymiennik ciepta 36,31 m2-123 m*
0/22 Magazyn pomp 43,04 m2-148 m®
0/23 Pomieszczenie 10,12 m2-25 m®
0/24 Archiwum 8,39 m2-21 m®

0/25 WC 0,94 m2-2,3 m®

0/26 Magazyn 8,12 m2-20 m®

0/27 Magazyn 8,44 m2-21 m®

0/28 Komunikacja 5,50 m2-13 m®

0/29 Pomieszczenie 4,15 m2-10 m®
0/30 Pomieszczenie 5,22 m2-13 m®

0/31 Komunikacja 11,82 m2-30 m®

0/32 Magazyn 17,66 m2-44 m®

0/33 Magazyn 8,91 m2 22 m®

0/34 Magazyn 8,53 m2-21 m®

0/35 Komunikacja 1,76 m2-4 m®

0/36 WC 0,98 m2-2 m®

0/37 Natrysk 2,21 m2-5 m®

0/38 WC 1,25 m2-3 m®

0/39 Pomieszczenie 2,45 m2-6,1 m®
0/40 Komunikacja 6,75 m2-17 m®

0/41 Magazyn ziemniakéw 12,86 m2-32 m®
0/42 Odpadki 1,80 m2-4 m®

0/43 Klatka schodowa 6,28 m2-16 m®



Razem: 736,91 m2-1947,9 m®

Parter:

Wykaz pomieszczen:

1/1 Wiatrotap 6,43 m2-20 m®

1/2 Klatka schodowa 21,00 m2-67 m®
1/3 Ksero 5,24 m2-17 m®

1/4 Klatka schodowa 12,14 m2-39 m®
1/5 Sala lekcyjna 49,02 m2-160 m®
1/6 Sala lekcyjna 49,88 m2-161 m®
1/7 Sala lekcyjna 51,07 m2-164 m®
1/8 Sala lekcyjna 49,31 m2-161 m®
1/9 Klatka schodowa 13,00 m2-41 m®
1/10 Wiatrotap 4,34 m2-14 m®

1/11 Sala lekcyjna 48,42 m2-140 m®
1/12 Zaplecze 14,00 m2-45 m*

1/13 Umywalnia 6,54 m2-21 m®
1/14WC 1,78 m2-6 m°

1/15 WC 8,25 m2-26 m®

1/16 WC 8,04 m2-25 m®

1/17 Umywalnia 6,67 m2-21 m®

1/18 WC 1,00 m2-3 m®

1/19 WC 1,00 m2-3 m®

1/20 Komunikacja 182,66 m2-582 m*
1/21 Stotéwka 83,85 m2-268 m®

1/22 Sekretariat 15,80 m2-50 m*

1/23 Gabinet Dyrektora Szkoty 16,10 m2-51 m®
1/24 Komunikacja 15,57 m2-50 m*
1/25 Pomieszczenie 13,84 m2-44 m®
1/26 Wiatrotap 0,98 m2-3 m®

1/27 Kuchnia 56,87 m2-182 m®



1/28 Magazyn podreczny kuchni 6,63 m2-21 m?
1/29 Pokgj kierownika 8,27 m2-26 m®

1/30 Komunikacja 7,27 m2-23 m®

1/31 Klatka schodowa 7,57 m2-24 m®

1/32 Wiatrotap 1,68 m2-5 m®

1/33 Przygotowalnia 15,40 m2-50 m®

1/34 Odpadki 1,80 m2-6 m*

1/35 Komunikacja 37,39 m2-120 m®

1/36 Sklepik 9,53 m2-30 m®

1/37 Gabinet pedagoga 11,51 m2-37 m®
1/38 Gabinet lekarski 11,47 m2-37 m*

1/39 Szatnia 13,57 m2-43 m®

1/40 Komunikacja 18,34 m2-58 m*

1/41 Komunikacja 2,82 m2-9 m®

1/42 Pokéj wf - stéw 13,66 m2-43 m®
1/43WC 1,37 m2-4 m®

1/44 WC 1,34 m2-4 m°

1/45 Komunikacja 2,83 m2-9 m*

1/46 WC 1,74 m2-5 m°

1/47 Szatnia 15,78 m2-50 m®

1/48 Sala gimnastyczna 177,90 m2-1085 m®
1/49 Komunikacja 5,24 m2-17 m®

1/50 Magazyn 12,96 m2-41 m®

1/51 Pomieszczenie 5,76 m2-18 m*

1/52 Mieszkanie stuzbowe 60,83 m2-194 m®

Razem: 1195,46 m2-4323 m®

Pietro:
Wykaz pomieszczen:
2/1 Klatka schodowa 12,14 m2-39 m®



2/2 Zaplecze 16,76 m2-53 m®

2/3 Biblioteka 31,49 m2-100 m®

2/4 Sala lekcyjna 49,88 m2-160 m*
2/5 Sala lekcyjna 51,07 m2-163 m®
2/6 Sala lekcyjna 49,31 m2-160 m*
2/7 Klatka schodowa 13,00 m2-41 m®
2/8 Sala lekcyjna 48,42 m2-157 m®
2/9 Zaplecze 14,00 m2-45 m®

2/10 Umywalnia 6,54 m2-21 m*

2/11 WC 1,78 m2-6 m®

2/12 WC 8,25 m2-26 m*

2/13 WC 8,04 m2-25 m®

2/14 Umywalnia 6,67 m2-21 m*
2/15WC 1,00 m2-3 m®

2/16 WC 1,00 m2-3 m®

2/17 Komunikacja 173,81 m2-553 m?®
2/18 Pomieszczenie 8,82 m2-28 m®
2/19 Gabinet Zastepcy Dyrektora 8,44 m2-27 m®
2/20 Pokdj nauczycielski 32,60 m2-104 m®
2/21 Sala lekcyjna 66,69 m2-214 m®
2/22 Sala lekcyjna 50,72 m2-163
2/23 Zaplecze 16,22 m2-52 m®

2/24 Zaplecze 14,98 m2-48 m®

Razem: 691,63 m2-2212 m®

Pietro |l
Wykaz pomieszczen:

3/1 Klatka schodowa 12,14 m2-39 m®
3/2 Sala lekcyjna 49,02 m2-157 m®
3/3 Sala lekcyjna 49,88 m2-160 m*



3/4 Sala lekcyjna 51,07 m2-163 m®
3/5 Sala lekcyjna 49,31 m2-158 m*
3/6 Klatka schodowa 13,00 m2-41 m*
3/7 Sala lekcyjna 48,42 m2-155 m*
3/8 Zaplecze 14,00 m2-45 m®

3/9 Umywalnia 6,54 m2-21 m*

3/10 WC 1,78 m2-5 m®

3/11 WC 8,25 m2-26 m®

3/12 WC 8,04 m2-26 m®

3/13 Umywalnia 6,67 m-21 m>2

3/14 WC 1,00 m2-3 m®

3/15 WC 1,00 m2-3 m®

3/16 Komunikacja 182,97 m2-585 m?®
3/17 Pomieszczenie 3,58 m2-11 m®
3/18 Pomieszczenie 8,49 m2-27 m®
3/19 Gabinet logopedy 8,62 m2-27 m®
3/20 Sala lekcyjna 32,76 m2-104 m®
3/21 Zaplecze 16,22 m2-52 m®

3/22 Swietlica 65,14 m2-208 m°

3/23 Sala lekcyjna 49,76-160 m®

Razem: 687,66 m2-2197 m®

Razem wszystkie kondygnacje: 3311,66 m2 - 10579,9 m®

7. OPIS | OCENA OGOLNEGO STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI
SANITARNYCH SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W ILAWIE.

Budynek zaopatrzony w wode z przytacza rurg stalowg Dn 80. Instalacja wodociggowa
ppoz. wyposazona w hydranty wewnetrzna $rednicy 25 mm, ktére osiggajg prawidtowag
wydajnos¢ ponad 1,0 dm3/s. Zaopatrzenie budynku w cieptg wode uzytkowg oraz ciepto

CO odbywa sie z wymiennikowni dwufunkcyjnej , zawierajgcej wymienniki cieptej wody |



stop. 1 Jad 32/40 oraz Il stop. Jad 32/40, z regulatorem AUTB 17, pompg cyrkulacyjng
25 POR 40A oraz zaworem bezpieczenstwa 1” 6 Bar, oraz wymiennik dla CO 2 Jady
50/65, z pompg WILO 40/1-10, zaworem bezpieczenstwa Dn 40 6 Bar.. Przytacze ciepta
i cieptej wody rurg stalowg 2x 63. Zastosowano naczynie wzbiorcze przeponowe typu
Reflex 2001. Rozprowadzenie CO odbywa sie rurami stalowymi @25 i @20 mm. Grzejniki
zeliwne zeberkowe z zaworami termostatycznymi. Ciepta i zimna woda uzytkowa
rozprowadzona rurg stalowg ocynkowang @15-25 mm. Zuzycie roczne energii cieplnej w
2015 r. wyniosto 1687 GJ. Moc zaméwiona: CO — 0,36 MW.

Kanaty wentylacji mechanicznej z blachy stalowej, w kuchni z blatami elektrycznymi oraz
w stotdwce, wyprowadzona ponad dach. Przytgcza kanalizacyjne do studzienek zeliwne
Dn 160. Podejscia do urzgdzen sanitarnych typowe PCV. Biaty montaz — umywalki,
miski ustepowe i pisuary typowe fajansowe, baterie ocynkowane z pokrettami. Piony
kanalizacyjne zeliwne @160 wyprowadzone rurg wywiewng ponad dach.
Instalacja gazowa z przylacza Dn 65 doprowadzona do  kuchni.
Ogolny stan techniczny instalacji mozna okresli¢ jako dostateczny w zwigzku ze
zuzyciem technicznym wynikajgcym z wieloletniej eksploatacji starych rur stalowych CO,
CWU i zimnej wody oraz grzejnikbw zeliwnych zeberkowych o matej powierzchni
grzewczej bez zaworéw termostatycznych. Bialy montaz ogoélnie utrzymany w stanie

zadowalajgcym.

8. DANE INFORMUJACE:

W przyszto$ci powinno wykonaé sie Swiadectwo charakterystyki energetycznej
budynku celem zapoznania sie z zuzyciem energii pierwotnej do ogrzania i wentylacji
budynku oraz sprawdzenia czy dany budynek spetnia obecne normy z zakresu
ocieplenia, wentylacji, ogrzewania, i zuzycia cieptej wody. Nalezy tez sporzgdzaé¢ co

roku okresowy przeglad budynku, oraz okresowy przeglad budynku raz na piec lat.



9. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora z: 27.01.2016r.

e QOgledziny i pomiary wykonane: 3.02.2016r.
¢ Dokumentacja zdjeciowa.

¢ |nformacje od inwestora

¢ Informacja od administratora budynku

Opracowat:
Mgr inz. Stanistaw Jaszczak

Sporzadzit:
Mgr inz. arch. Arkadiusz Wyrzykowski

Torun Luty 2016



Rysunki

Budynek szkoty:

o rzut piwnicy
° rzut parteru
o rzut pietra
o rzut pietra Il
o przekroj

. rzut dachu
o elewacje |

o elewacije |l

e rzut piwnicy — instalacje
e rzut parteru — instalacje
e rzut pietra — instalacje
e rzut pietra Il —instlacje



Kryteria oceny stanu technicznego obiektu

Klasyfikacja stanu

Procentowe zuzycie

Lp.| technicznego elementu. Kryterium oceny
elementu (%)
1 2 3 4
Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia, wyposazenia) - jest
1 d dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen.
obry 0-15 . L Ay S
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materiatdbw odpowiadajag wymogom
normy.
Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont biezacy
2 zadowalajacy 16-30 polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacj,
impregnacii.
W elementach budynku wystepujq niewielkie uszkodzenia i ubytki
3 dostateczny 31-50 niezagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czeSciowy
remont kapitalny.
W elementach budynku wystepujq znaczne uszkodzenia, ubytki. Cechy i
4 zly 51-73 wiasciwosci wbudowanych materiatow majg obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Rodzaj i
5 awaryjny 73 zakres uszkodzen ma bezposredni wplyw na bezpieczenstwo konstrukgji

lub uzytkowania. Wymagane jest podjecie natychmiastowych dziatan
interwencyjnych.
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Wykaz pomieszczen:

0/1 Klatka schodowa 11,45 m?
0/2 Sklep 35,43 m?

0/3 Szatnia 12,54 m?

0/4 Szatnia 49,02 m?

0/5 Szatnia 37,34 m?

0/6 Szatnia 11,97 m?

0/7 Sala lekcyjna 51,25 m?
0/8 Klatka schodowa 13,00 m?
0/9 Sala lekcyjna 48,42 m?
0/10 Zaplecze 14,00 m?

0/11 Szatnia 5,55 m?

0/12 Pomieszczenie 3,89 m?
0/13 Pomieszczenie 7,89 m?
0/14 Pomieszczenie 8,08 m?
0/15 Pomieszczenie 15,86 m?
0/16 Pomieszczenie 15,31 m?
0/17 Komunikacja 137,54 m?
0/18 Pomieszczenie konserwatora 17,76 m?
0/19 Komunikacja 23,84 m?
0/20 Komunikacja 3,28 m?
0/21 Wymiennik ciepta 36,31 m?
0/22 Magazyn pomp 43,04 m?
0/23 Pomieszczenie 10,12 m?
0/24 Archiwum 8,39 m?

0/25 WC 0,94 m?

0/26 Magazyn 8,12 m?

0/27 Magazyn 8,44 m?

0/28 Komunikacja 5,50 m?
0/29 Pomieszczenie 4,15 m?
0/30 Pomieszczenie 5,22 m?
0/31 Komunikacja 11,82 m?
0/32 Magazyn 17,66 m?

0/33 Magazyn 8,91 m?

0/34 Magazyn 8,53 m?

0/35 Komunikacja 1,76 m?
0/36 WC 0,98 m?

0/37 Natrysk 2,21 m?

0/38 WC 1,25 m?

0/39 Pomieszczenie 2,45 m?
0/40 Komunikacja 6,75 m?
0/41 Magazyn ziemniakéw 12,86 m?
0/42 Odpadki 1,80 m?

0/43 Klatka schodowa 6,28 m?

Razem: 736,91 m?

Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzadowej
Szkoty Podstawowej nr 4

Skala:

Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 ltawa 1:100
Dla: wykonawca
Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Niepodiegtosci 13 ul. Szosa Bydgoska 60A Rys.
14-200 ltawa 87-100 Torun nr:1
Wykonat inz i

mgr inz. Stanistaw Jaszczak Data:

upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81
urp. inst: UAN-1V/8346/185/TO/88

Luty
2016

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
audytor. energetyczny
Nr 427, Radom 10.08.2009

OPRACOWANIE
irys

inz arch. Dagmara Bejgier
OPRACOWANIE

irys.

Tres¢ rysunku: Rzut piwnicy
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Wykaz pomieszczen:

1/1 Wiatrotap 6,43 m?

1/2 Klatka schodowa 21,00 m?
1/3 Ksero 5,24 m?

1/4 Klatka schodowa 12,14 m? -
1/5 Sala lekcyjna 49,02 m? FH
1/6 Sala lekcyjna 49,88 m? o »
1/7 Sala lekcyjna 51,07 m? N 1/51
1/8 Sala lekcyjna 49,31 m? 100
1/9 Klatka schodowa 13,00 m? J
1/10 Wiatrotap 4,34 m?

1/11 Sala lekcyjna 48,42 m?

1/12 Zaplecze 14,00 m?

1/13 Umywalnia 6,54 m?

1/14 WC 1,78 m?

1/15 WC 8,25 m?

1/16 WC 8,04 m?

1/17 Umywalnia 6,67 m?

1/18 WC 1,00 m?

1/19 WC 1,00 m?

1/20 Komunikacja 182,66 m?

1/21 Stotdéwka 83,85 m?

1/22 Sekretariat 15,80 m?

1/23 Gabinet Dyrektora Szkoty 16,10 m?
1/24 Komunikacja 15,57 m?

1/25 Pomieszczenie 13,84 m?

1/26 Wiatrotap 0,98 m?

1/27 Kuchnia 56,87 m?

1/28 Magazyn podreczny kuchni 6,63 m?
1/29 Pokoj kierownika 8,27 m?

1/30 Komunikacja 7,27 m?

1/31 Klatka schodowa 7,57 m? N
1/32 Wiatrotap 1,68 m?

1/33 Przygotowalnia 15,40 m?

1/34 Odpadki 1,80 m?

1/35 Komunikacja 37,39 m?

1/36 Sklepik 9,53 m?

1/37 Gabinet pedagoga 11,51 m?
1/38 Gabinet lekarski 11,47 m?

1/39 Szatnia 13,57 m?

1/40 Komunikacja 18,34 m?

1/41 Komunikacja 2,82 m?

1/42 Pokdj wf - stéw 13,66 m?

1/43 WC 1,37 m?

1/44 WC 1,34 m?

1/45 Komunikacja 2,83 m?

1/46 WC 1,74 m?

1/47 Szatnia 15,78 m?

1/48 Sala gimnastyczna 177,90 m?
1/49 Komunikacja 5,24 m?

1/50 Magazyn 12,96 m?

1/51 Pomieszczenie 5,76 m?

1/52 Mieszkanie stuzbowe 60,83 m?
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Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzgdowej

e Szkoty Podstawowej nr 4 Skala:

Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 tawa 1:100

. 912 245 245 245 ,55 245 55 245 ,55 245 55 245 245 , 245 55 230 180 130 245 ,56 245

245

/ # 7 #— 7 # A #p 7y A #p 7 # i 7 # e 7 7 #— —
62 183 3652

,55 245 ,55 245

530 ., 1564

Dla: wykonawca

Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Niepodlegtosci 13 ul. Szosa Bydgoska 60A Rys.
14-200 llawa 87-100 Torun nr:2

Wykonat mgr inz. Stanistaw Jaszczak ]
upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81 Data:

urp. inst: UAN-IV/8346/185/T0/88 P

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
OPRACOWANIE | audytor. energetyczny
irys Nr 427, Radom 10.08.2009

inz arch. Dagmara Bejgier
OPRACOWANIE

irys.

Tres$¢ rysunku: Rzut parteru
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Wykaz pomieszczen:

2/1 Klatka schodowa 12,14 m?
2/2 Zaplecze 16,76 m?

2/3 Biblioteka 31,49 m?

2/4 Sala lekcyjna 49,88 m?
2/5 Sala lekcyjna 51,07 m?
2/6 Sala lekcyjna 49,31 m?
2/7 Klatka schodowa 13,00 m?
2/8 Sala lekcyjna 48,42 m?
2/9 Zaplecze 14,00 m?

2/10 Umywalnia 6,54 m?

2/11 WC 1,78 m?

2/12 WC 8,25 m?

2/13 WC 8,04 m?

2/14 Umywalnia 6,67 m?

2/15 WC 1,00 m?

2/16 WC 1,00 m?

2/17 Komunikacja 173,81 m?
2/18 Pomieszczenie 8,82 m?
2/19 Gabinet Zastepcy Dyrektora 8,44 m?
2/20 Pokéj nauczycielski 32,60 m?
2/21 Sala lekcyjna 66,69 m?
2/22 Sala lekcyjna 50,72 m?
2/23 Zaplecze 16,22 m?

2/24 Zaplecze 14,98 m?

Razem: 691,63 m?

Szkoty Podstawowej nr 4

Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzadowe;j

upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81
urp. inst: UAN-1V/8346/185/TO/88

Skala:

Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 tawa 1:100
Dla: wykonawca
Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Niepodlegtosci 13 ul. Szosa Bydgoska 60A Rys.
14-200 llawa 87-100 Toruri nr:3
Wykonat inz i

mgr inz. Stanistaw Jaszczak Data:

Luty
2016

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
OPRACOWANIE | audytor. energetyczny
irys Nr 427, Radom 10.08.2009

inz arch. Dagmara Bejgier
OPRACOWANIE

irys.

Tres¢ rysunku: Rzut pigtra
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3/5 Sala lekcyjna 49,31 m?
3/6 Klatka schodowa 13,00 m?
3/7 Sala lekcyjna 48,42 m?
3/8 Zaplecze 14,00 m?
3/9 Umywalnia 6,54 m?
3/10 WC 1,78 m?
3/11 WC 8,25 m?
3/12 WC 8,04 m?
3/13 Umywalnia 6,67 m?
3/14 WC 1,00 m?
3/15 WC 1,00 m?
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3/18 Pomieszczenie 8,49 m?
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Dla: wykonawca
Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0

! ci Rys.
667 N 245 55 245 55 245 55 245 55 245 55 245 55 245 55 245 55 245 55 230 55 245 55 245 55 245 56 245 55 245 55 245 55 245 48 ul. Niepodiegloéai 13 ul. Szosa Bydgoska 60A Yy
5746 14-200 Hawa 87-100 Torun nr:4

Wykonat mgr inz. Stanistaw Jaszczak
upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81
urp. inst: UAN-1V/8346/185/TO/88

Data:
Luty
2016

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
OPRACOWANIE | audytor. energetyczny
irys Nr 427, Radom 10.08.2009

OPRACOWANIE inz arch. Dagmara Bejgier

irys.

Tres$¢ rysunku: Rzut pigtra Il
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PRZEKROJ

Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 4

Skala:
Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 ltawa 1:100
Dla: wykonawca
Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Niepodlegtosci 13 ul. Szosa Bydgoska 60A Rys.
14-200 ltawa 87-100 Torun nr:5
Wykonat mgr inz. Stanistaw Jaszczak .
upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81 Data:
urp. inst: UAN-IV/8346/185/TO/88 Luy

2016

OPRACOWANIE
irys

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
audytor. energetyczny
Nr 427, Radom 10.08.2009

OPRACOWANIE
irys.

inz arch. Dagmara Bejgier

Tre$¢ rysunku: Przekroj
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Elewacja frontowa

ELEWACJE

Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzgdowej

Szkoty Podstawowej nr 4

Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 awa

Skala:
1:100

ii i DJI0T0 [T it ii
ii i JIOL0 [T it ii
ii i isfinjini] it ii

Dla:

Gmina Miejska ltawa
ul. Niepodlegtosci 13
14-200 ltawa

wykonawca
INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Szosa Bydgoska 60A
87-100 Torun

Rys.
nr:6

Wykonat mgr inz. Stanistaw Jaszczak

upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81
urp. inst: UAN-1V/8346/185/T0O/88

Data:

2016

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
OPRACOWANIE | audytor. energetyczny
irys Nr 427, Radom 10.08.2009

OPRACOWANIE inz arch. Dagmara Bejgier

irys.

Tres$¢ rysunku: Elewacje |
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ELEWACJE I

Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 4

Skala:
Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 ltawa 1:100
Dla: wykonawca
Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Niepodlegtosci 13 ul. Szosa Bydgoska 60A RyS.
14-200 hawa 87-100 Torun nr:7

Wykonat mgr inz. Stanistaw Jaszczak
upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81
urp. inst: UAN-1V/8346/185/T0O/88

Data:
Luty

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
OPRACOWANIE | audytor. energetyczny
irys Nr 427, Radom 10.08.2009

OPRACOWANIE inz arch. Dagmara Bejgier

irys.

Tres$¢ rysunku: Elewacie Il
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Temat: Inwentaryzacja budynku Samorzgdowej
Szkoty Podstawowej nr 4 Skala:
Adres: ul. M.Sktodowskiej-Curie 31,14-200 tawa 1:100
Dla: wykonawca
Gmina Miejska ltawa INWEST-BUD Sp.z.0.0
ul. Niepodlegtosci 13 ul. Szosa Bydgoska 60A Rys.
14-200 ltawa 87-100 Torun nr:8
Wykonat mgr inz. Stanistaw Jaszczak .
upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81 Data:

urp. inst: UAN-1V/8346/185/TO/88

Luty
2016

inz arch. Arkadiusz Wyrzykowski
audytor. energetyczny
Nr 427, Radom 10.08.2009
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Tres¢ rysunku: Rzut piwnicy instalacje
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Wykaz pomieszczen: IS 1/50 8 "
1/1 Wiatrotap 6,43 m? <
1/2 Klatka schodowa 21,00 m? L Legenda
1/3 Ksero 5,24 m? -
1/4 Klatka schodowa 12,14 m? 1752 2 8 e ..
1/5 Sala lekcyjna 49,02 m? & | mmm— Jrzejniki i rurociagi
1/6 Sala lekcyjna 49,88 m?
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Tres¢ rysunku: Rzut parteru instalacje
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g57 5 248 2/4 Sala lekcyjna 49,88 m?
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211 = 2/12 WC 8,25 m?
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o|8 o|8 o|8 |8 8
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NI B b b | ] S &
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i i i _=80 . . . .
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B o
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3 215 " g 3 2120 3 2124 1 gaz, .
213 2/2 N - - — rozprowadzenie
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Tres¢ rysunku: Rzut pietra instalacje
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upr.bud. BP-RN-V/78/TO/81
urp. inst: UAN-1V/8346/185/TO/88

5746 Wykaz pomieszczen:
4511 3/1 Klatka schodowa 12,14 m?
58 235 62 235 235 363 , 245 55 245 245 245 245 245 55 245 355 245 55 55 245 3/2 Sala lekcyjna 49,02 m?
ol oo ol 3/3 Sala lekcyjna 49,88 m?
°N°|g g|g g|g 3/4 Sala lekcyjna 51,07 m?
Iy = R T -l ---—p - - - - - | 3/5 Sala lekcyjna 49,31 m?
. _hé_l_ ______ 1 [ _ _[_ _ _ 1 3/6 Klatka schodowa 13,00 m?
3/7 Sala lekcyjna 48,42 m?
857 56 248 38 3/8 Zaplecze 14,00 m?
& 3/9 Umywalnia 6,54 m?
_ h=3,20 3/10 WC 1,78 m?
h=320 3111 WC 8,25 m?
R 3/12 WC 8,04 m?
& 3/8 3/13 Umywalnia 6,67 m?
37 3/14 WC 1,00 m?
a E 3/15 WC 1,00 m?
a 3/16 Komunikacja 182,97 m?
3/17 Pomieszczenie 3,58 m?
X 3/18 Pomieszczenie 8,49 m?
3/19 Gabinet logopedy 8,62 m?
80 3/20 Sala lekcyjna 32,76 m?
200, S = 3/21 Zaplecze 16,22 m?
e 4 7 3/22 Swietlica 65,14 m?
702 . %0, 65 @ r==-=" 3/23 Sala lekcyjna 49,76
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Tres¢ rysunku: Rzut pietra |l instlacje
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